
 

名 称 875CR 配線図面 T&C Technical Co.，Ｌｔｄ 

項目 名称 個数 仕上 尺度 日付 40-12 Senju‐Nakacho Adachi-ku Tokyo 120 Japan 
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CHANNEL２（セル２）CHANNEL１（セル１）
871CR ｾﾝｻｰ用端子 ５    ４   ３   ２Ａ  ２    １   １    ２  ２Ａ   ３    ４   ５
871CC ｾﾝｻｰ用端子       ３   ４         ２    １   １    ２         ４    ３

デジタル入力（オプション） アナログ出力
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警報出力２ 警報出力１ 電源
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 ４ 　３   ２Ａ   ２   １
 ３　 ４　　      ２ 　１

　　　　　

　　　　　　

               ショート金具

871CC センサーをご使用の場合は、上記

ショート金具でセンサー端子台２Ａと４

をショートさせて下さい。

尚、ご使用のセンサーが１本の場合は、

CHANNEL１（セル１）へセンサーを取

り付けて下さい。
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      Tel:03-3870-7101 Fax:03-3870-7102 
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